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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PRÁCI NA NICH

NORMA ČSN 50110-1 ED. 3 STANOVUJE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PRÁCI NA NICH. VŠECHNY PŘÍKAZY A NAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S UVEDENOU NORMOU.
OBSLUHA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZAHRNUJE VŠECHNY ÚKONY SPOJENÉ S JEHO PROVOZEM (SPÍNÁNÍ, REGULOVÁNÍ, VÝMĚNA POJISTEK, OVLÁDÁNÍ JISTIČŮ). TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI SEZNÁMENÍ.
PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ ZAHRNUJE MONTÁŽ, REVIZI A ÚDRŽBU. PATŘÍ SEM TAKÉ MĚŘENÍ PŘENOSNÝMI PŘÍSTROJI. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI POUČENÍ.
PRÁCE PODLE POKYNŮ VYŽADUJE POUZE NEJNUTNĚJŠÍ POKYNY. PRACOVNÍCI ZODPOVÍDAJÍ ZA DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI ZNALÍ. 
PRÁCE POD DOHLEDEM VYŽADUJE PODROBNĚJŠÍ POKYNY. PŘED PRACÍ SE PRACOVNÍK VYKONÁVAJÍCÍ DOHLED PŘESVĚDČÍ O PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. 
V PRŮBĚHU PRACÍ VYKONÁVÍ DOČASNOU KONTROLU. PRACOVNÍCI ZODPOVÍDAJÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI ZNALÍ.
PRÁCE POD DOZOREM VYŽADUJE TRVALOU PŘÍTOMNOST PRACOVNÍKA S VYŠŠÍ KVALIFIKACÍ, KTERÝ ODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI ZNALÍ. 
PROKAZATELNÉ POUČENÍ JE ZÁZNAM O INSTRUKTÁŽI NEBO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ. OBSAHUJE DATUM A PODPISY ŠKOLITELE A ŠKOLENÝCH PRACOVNÍKŮ. ZE ZÁZNAMU MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ, CO BYLO OBSAHEM POUČENÍ.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVADĚČE RK1

OZNAČENÍ:

VÝROBCE:

VÝROBNÍ ČÍSLO:

ROK VÝROBY:

TYP

ROZMĚRY (Š x V x H ):

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

JMENOVITÝ PROUD

KRYTÍ

PŘÍVOD

VÝVOD

RK1

-

-

-

600x600x150mm

230V AC

25A

IP44

 600

 600

Rozvodná skříň 600x600x150, IP44
plechové dveře, uzamykatelná, bílá

ZAPUŠTĚNÁ DO ZDI.

 150

RK1

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A ODZKOUŠEN PODLE:
ČSN EN 61439-1 ed.2 - Rozváděče nízkého napětí –
Část 1: Všeobecná ustanovení 
• ČSN EN 61439-2 ed.2 - Rozváděče nízkého napětí -
Část 2: Výkonové rozváděče
• ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3 Rozvodnice
určené pro provozování laiky)
• ČSN EN 61439-6: Rozváděče nízkého napětí - Část 6:
Přípojnicové rozvody 
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1NPE 230V AC 50Hz TN-S

PE

N

PE

N

L

FI1

10A B/1

1+N
Ir=30mA

FI2

10A B/1

NAPÁJENÍ 
EKVITERMNÍHO 
REGULÁTORU 

CER1

KONDENZAČNÍ
KOTEL 1

KONDENZAČNÍ
KOTEL 2

1+N
Ir=30mA

FI3

10A C/1

1+N
Ir=30mA

WL75

CYKY-J 3x1,5

WL76

CYKY-J 3x1,5

WL77

CYKY-J 3x1,5

X1
1

XS1 XS2

WRK1

CYKY-J 3x2,5

XT

X1
2

X1
3

L

1+N
Ir=30mA

FV1

SVODIČ PŘEPĚTÍ T3 
1P+N 3 STUPEŇ
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VF1

1

CER1

2

VF2

1 2

VF3

1 2

KF

1 2

SP

1 2

Čidlo výstupu 
teploty sběrače

Čidlo na stoupačce 
topného okruhu 2

Čidlo na stoupačce 
topného okruhu 3

Čidlo teploty zásob-
níku (pouze odpojo-
vacího řazení s řaze-
nými topnými kotli)

Čidlo zásobníku

1xZP

1 2

Spínací kontakt
Cirkulační okruh

TEL

1 2

Přípojka telefon-
ního kontaktu
teleSWITCH

BUS

1 2

Přípojka eBUS

DCF/AF
DCF 0

Venkovní čidlo 
VRC 693

AF

987 I

9 8

Přípojka modulová
Topný kotel 1

7

C1/C2
C1 C2

Uvolnění ohřevu 
zásobníku (pouze 

případ výměny 
MF-TEC)

987 II

9 8

Přípojka modulová
Topný kotel 2

7

230 V~

PE N

Síťová přípojka 
230 V~ Výstup

L

230 V~

PE N

Síťová přípojka 
230 V~ Vstup

L

LP/UV

PE N

Čerpadlo ohřevu 
zásobníku/

přepínací ventil

L N

Cirkulační čerpadlo

ZP

PE L N

Čerpadlo hořákového 
okruhu

HK1-P

PE L N

Smešovací topný 
okruh 2

Auf

HK2

PE Zu N

Čerpadlo topného 
okruhu 2

HK2-P

PE L N

Smešovací topný 
okruh 3

Auf

HK3

PE Zu N

Čerpadlo topného 
okruhu 3

HK3-P

PE L 2

Přípojka řadící
Kotel stupeň 1

STUFE 1

1 2

Přípojka řadící
Kotel stupeň 2

STUFE 2

1 N

Přepínací ventil

Auf

KP-AV

PE Zu

YV1

Trojcestný ventil TCV1
OHŘEV VZT

M
1

MC1

Čerpadlo Č1
OHŘEV VZT

M
1

MC2

Čerpadlo Č2
OHŘEV OV

YV2

Trojcestný ventil TCV 2
VYTÁPĚNÍ

M
1

MC3

Čerpadlo Č3
VYTÁPĚNÍ

HAVARIJNÍ
TERMOSTAT

Z RPT1

1NPE 230V AC 
50Hz TN-S

K1 K2

OVLÁDÁNÍ
KOTEL 1

OVLÁDÁNÍ
KOTEL 2

WL78

CYKY-J 3x1,5

WL79

CYKY-J 3x1,5

WL80

CYKY-J 3x1,5

WL81

CYKY-J 3x1,5

WL82

CYKY-J 3x1,5 WL83

CYKY-J 2x1,5

WL84

CYKY-J 2x1,5

BT1

BT2
HAVARIJNÍ

TERMOSTAT
Z RPT2

WL118

CYKY-J 2x1,5

WL119

CYKY-J 2x1,5
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VF1

1

VF2

1 2

VF3

1 2

KF

1 2

SP

1 2

Čidlo výstupu 
teploty sběrače

Čidlo na stoupačce 
topného okruhu 2

Čidlo na stoupačce 
topného okruhu 3 Čidlo teploty Čidlo zásobníku

1xZP

1 2

Spínací kontakt
Cirkulační okruh

TEL

1 2

Přípojka telefon-
ního kontaktu
teleSWITCH

BUS

1 2

Přípojka eBUS

DCF/AF
DCF 0

Venkovní čidlo 
VRC 693

AF

987 I

9 8

Přípojka modulová
Topný kotel 1

7

C1/C2
C1 C2

Uvolnění ohřevu 
zásobníku (pouze 

případ výměny 
MF-TEC)

987 II

9 8

Přípojka modulová
Topný kotel 2

7

230 V~

PE N

Síťová přípojka 
230 V~ Výstup

L

230 V~

PE N

Síťová přípojka 
230 V~ Vstup

L

LP/UV

PE N

Čerpadlo ohřevu 
zásobníku/

přepínací ventil

L N

Cirkulační čerpadlo

ZP

PE L N

Čerpadlo hořákového 
okruhu

HK1-P

PE L N

Smešovací topný 
okruh 2

Auf

HK2

PE Zu N

Čerpadlo topného 
okruhu 2

HK2-P

PE L N

Smešovací topný 
okruh 3

Auf

HK3

PE Zu N

Čerpadlo topného 
okruhu 3

HK3-P

PE L 2

Přípojka řadící
Kotel stupeň 1

STUFE 1

1 2

Přípojka řadící
Kotel stupeň 2

STUFE 2

1 N

Přepínací ventil

Auf

KP-AV

PE Zu

BT7
DCF 0

V
EN

K
O

V
N

Í 

Č
ID

LO

D
C

F/
A

F

AF

Č
ID

LO
 O

V

BT8

1 2
Č

ID
LO

 1

V
Ý
ST

U
PU

 

Č
ID

LO
 2

V
Ý
ST

U
PU

 

Č
ID

LO
 3

V
Ý
ST

U
PU

 

BT3

1 2

BT4

1 2

BT5

1 2

CER1

2

Č
ID

LO
 

T
EP

LO
T

A
 Z

A
 

H
YD

R
A

U
LI

C
K

O
U

 

V
ÝH

YB
K

O
U

BT6

1 2

WL85

LiYCY 2x1 WL86

LiYCY 2x1

WL87

LiYCY 2x1 WL88

LiYCY 2x1

WL89

LiYCY 2x1

WL90

LiYCY 3x1
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TOPNÝ KONVERTOR 1
12V DC 12VA
1.1.01-1 TYP1

TOPNÝ VÝKON 620W

TOPNÝ KONVERTOR 2
12V DC 12VA
1.1.01-1 TYP2

TOPNÝ VÝKON 1498W

TOPNÝ KONVERTOR 3
12V DC 12VA
1.1.01-4 TYP1

TOPNÝ VÝKON 620W

TOPNÝ KONVERTOR 4
12V DC 12VA
1.1.01-4 TYP1

TOPNÝ VÝKON 620W

1NPE 230V AC 50Hz TN-S

PE

N

L1,L2,L3

PE

N

L1,L2,L3

M M
M2

M
M3

M
M1

M
M4

REGULÁTOR RB REGULÁTOR RB

TERMOSTAT TERMOSTATX4-1 L1
X4-1 L2

RB1 RB2

FI4

10A C/1
1+N

Ir=30mA

FI5

10A C/1
1+N

Ir=30mA

BT9 BT10

WL91

CYKY-J 3x1,5

WL95

CYKY-J 3x1,5

WL93

CYKY-J 2x1,5

WL94

CYKY-J 2x1,5

WL97

CYKY-J 2x1,5

WL98

CYKY-J 2x1,5

WL92

CYKY-J 2x1,5

WL96

CYKY-J 2x1,5
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1NPE 230V AC 50Hz TN-S

PE

N

PE

N

ČERPADLO C1 HLAVICE
SMĚŠOVACÍ 

VENTIL

HLAVICE
VENTIL

1 OKRUHU

RPT1

MM
M5

DIGITÁLNÍ 
TERMOSTAT

PT1

YV3

O
T
EV

Ř
ÍT

Z
A

V
Ř
ÍT

YV4

O
T

EV
Ř
ÍT

Z
A

V
Ř
ÍT

YV5

O
T
EV

Ř
ÍT

Z
A

V
Ř
ÍT

YV6

O
T

EV
Ř
ÍT

Z
A

V
Ř
ÍT

YV7

O
T
EV

Ř
ÍT

Z
A

V
Ř

ÍT

HLAVICE
VENTIL

2 OKRUHU

HLAVICE
VENTIL

3 OKRUHU

HLAVICE
VENTIL

4 OKRUHU

1+N
Ir=30mA

WL99

CYKY-J 3x1,5

WL101

CYKY-J 3x1,5

WL102

CYKY-J 4x1,5

WL103

CYKY-J 4x1,5

WL104

CYKY-J 4x1,5

WL105

CYKY-J 4x1,5

WL106

CYKY-J 4x1,5

PT1

WL100

CYKY-J 3x1,5

X1 N PE 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RPT1

MONTÁŽNÍ KRABICE 200x200x70
IP65, VÝVODKY

L L

FI6

10A C/1
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1NPE 230V AC 50Hz TN-S

PE

N

PE

N

ČERPADLO C1

MM
M6

YV8

RPT2
O

T
EV

Ř
ÍT

Z
A

V
Ř
ÍT

YV9

O
T
EV

Ř
ÍT

Z
A

V
Ř
ÍT

YV10

O
T
EV

Ř
ÍT

Z
A

V
Ř

ÍT

HLAVICE
SMĚŠOVACÍ 

VENTIL

HLAVICE
VENTIL

1 OKRUHU

HLAVICE
VENTIL

2 OKRUHU

1+N
Ir=30mA

WL107

CYKY-J 3x1,5

WL109

CYKY-J 3x1,5

WL110

CYKY-J 4x1,5

WL111

CYKY-J 4x1,5

WL112

CYKY-J 4x1,5

DIGITÁLNÍ 
TERMOSTAT

PT1

PT2

X1 N PE 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

RPT2

MONTÁŽNÍ KRABICE 200x200x70
IP65, VÝVODKY

WL108

CYKY-J 3x1,5

L L

FI7
10A C/1
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ZAPNUTÍ PŘÍVODU PLYNU
UMÍSTĚNO NA ČELNÍ 

VENKOVNÍ STRANĚ RK1

1NPE 230V AC 50Hz TN-S

PE

N

1+N
Ir=30mA

WL114

CYKY-J 3x1,5

N PEL N PE

L

KM1

SA1
KM1

FI8
6A B/1

SB1VYPNUTÍ PŘÍVODU PLYNU
UMÍSTĚNO NA ČELNÍ 

VENKOVNÍ STRANĚ RK1

DETEKTOR ZEMNÍHO PLYNU A CO

N L
RE1 RE2

RE1

RE2

LED

CO
N L

RE1 RE2

RE1

RE2

LED

CH4

1 Výstupní relé ALARM1 - PLYN1      
2 Výstupní relé ALARM2 - PLYN1
3 Výstupní relé ALARM1 - PLYN2
4 Výstupní relé ALARM2 - PLYN2
5 Nulový vodič N (GND) - NAPÁJENÍ
6 Fázový vodič L - NAPÁJENÍ 
7 LED signalizace napájení
8 LED signalizace alarm

1 2 3 4

56

7

8

7

8

N20

L20

PE

1NPE AC 50 HZ 230V/TN-S

HAK1HA1 HAK2HA2

ALARM1 - PLYN1 ALARM2 - PLYN1/
ZAPLAVENÍ KOTELNY

ALARM1 - PLYN2 ALARM2 - PLYN2 BEZPEČNOSTNÍ 
UZÁVĚR PLYNU

YV11

PE

UMÍSTĚN V 
TECHNICKÉ
MÍSTNOSTI

UMÍSTĚN PŘED 
TECHNICKOU
MÍSTNOSTÍ

UMÍSTĚN V 
TECHNICKÉ
MÍSTNOSTI

UMÍSTĚN PŘED 
TECHNICKOU
MÍSTNOSTÍ

KM2

KM1

BG1

KM2

WL121

CYKY 15x1

WL122

CYKY 2x1
WL123
CYKY 2x1

WL124

CYKY 2x1

WL125

CYKY 2x1

WL126

CYKY 3x1X1
1 2 3 4 5 6 7 8

9 PE 10

X1
1

12X1 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KM3

KM3

  L20/11.A1

  L20/11.A1

  N20/11.A1

  N20/11.A1
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10 BEZP.VYPNUTÍ TECH. MÍSTNOSTI
Název listu

ROZVADĚČ RK1



N20

L20

PE

N

PE

L20

L N PE

L+ M

230V AC 150W

24V DC 5A

2= 24VDC SELV

1NPE AC 50 HZ 230V/TN-S

OUT

L+ M

24V DC 5A

ČIDLO ZAPLAVENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

ZDROJ 230V AC 
/24V DC

GU1

KM2

BG2

WL120

CYSY 3x1

X1
23 24

25

FA1

4A C/1

FA2
1A B/1

  L20/10.B6
  L20/10.B6

  N20/10.B6   N20/10.B6
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11 ČIDLO ZAPLAVENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
Název listu

ROZVADĚČ RK1



KM1

RK1

XT

FI1 FI2 FI3 FI4 FI5

FI6 FI7 FI8

X1

KM2

GU1

RK1

HA1

HA2

HA1

HA2

SB1

SA1

VNITŘNÍ POHLED VENKOVNÍ POHLED

Rozvodná skříň 600x600x150, IP44
plechové dveře, uzamykatelná, bílá

ZAPUŠTĚNÁ DO ZDI.
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